Zatacznik nr 2

Umowanr......cccevevevnvennnnnn.
Zawarta w dniu ..........ccocoiiiinnnn. w Zarowie w zwigzku z zapytaniem ofertowym ZWIK nr
PT/ZO/07]....... 12022 z dnia 14.07.2022r.

miedzy:

Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji w Zarowie Spétka z o.0. z siedzibg przy
ul. Stowianskiej 16, 58-130 Zaréw, nr wpisu do KRS Sadu Rejonowego dla Wroctawia-
Fabrycznej IX Wydziat Gospodarczy: 0000011337, NIP: 884-22-66-174, REGON: 890725679
reprezentowanym przez:

1. Grzegorz Osiecki — Prezes Zarzgdu ZWiK
2. Magdalena Gotdyn — Cztonek Zarzagdu ZWiK

Zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”
A

Dziatajacym pod firma:

z siedzibg W o, . wpisang do rejestru przedsiebiorcow

Prowadzon€go PrZEZ .........c.cccecuviveeeireeeeeeeeeie e, , reprezentowang przez:

(zwanym dalej Wykonawca), z drugiej strony,
zostata zawarta umowa na zadanie inwestycyjne p.n.

”Modernizacja studni gtebinowych na ujeciach wody w Kalnie i Wierzbnej”
o Zakup i montaz szaf sterowniczych do pomp o mocy 7,5-22kW

o Zakup i montaz komunikacji radiowej /Wi-Fi — przesyt danych elektronicznych do
systemu SCADA

dot. przedsiewziecia ,Modernizacja uje¢ wéd
w Kalnie i Wierzbnej wraz z modernizacjg stacji uzdatniania wody w Kalnie, budowa
wodociggu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Kalnie do sieci wodociggowej
w Zarowie oraz budowa sieci wodociggowej w ulicach Swierkowa, Modrzewiowa
i Jesionowa w Zarowie”

o nastepujgcej tresci:

§ 1 [przedmiot umowy]

1. Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa i montaz wraz z robotami towarzyszgcymi szaf
sterowniczych i szafy zbiorczej wraz z montazem komunikacji radiowej ujecie Wierzbna SUW
Kalno, ujecie Kalno- SUW Kalno, Wi-Fi studnia 4Z.

2. W szczegodlnosci przedmiot umowy stanowi dostawa i montaz wraz z robotami
towarzyszgcymi:

21. Nowej szafy sterowniczej zbiorczej dla wszystkich uje¢ gtebinowych
w Wierzbnej:
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2.2,

d)
e)

Szafa z tworzywa sztucznego, odporna na UV o wymiarach co najmniej 1200x1000x250
na postumencie plastikowym do zastosowania zewnetrznego co najmniej IP65,
zamykana na zamek patentowy.

Z istniejacej szafy sterowniczej nalezy przenie$¢ sterownik PLC Siemens s7-1200 wraz
z koniecznym osprzetem i na nowo go skonfigurowac.

W szafie nalezy przewidzie¢ miejsce na lokalizacje nowego modemu radiowego i go
zabudowag.

Wyposazenie w sygnalizacje otwarcia drzwi szafy zbiorczej z przesytem informacji na
sygnat SCADY.

W szafie nalezy przewodzie miejsce na rozszycie $wiattowodow i wyposazenie je w
odpowiednie  patchcordy oraz mediaconvertry celem konwersji sygnatu
Swiattowodowego do sygnatu ETERNET.

Nalezy dostosowaé uktad antenowy do pozwolenia radiowego ktérym dysponuje ZWiK.
Szafy sterownicze dla uje¢ gtebinowych:

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé wraz z pracami towarzyszgcymi 4 szt. szaf
sterowniczych:

» 1 szt. dla studni nr PG1 w Wierzbnej ( 1 pompa)

> 1 szt. dla studni nr 2Z w Wierzbnej ( 1 pompa)

» 1 szt. dla studni nr 3B i 3Z w Wierzbnej ( dla 2 pomp)
» 1 szt. dla studni nr IVZ w Kalnie ( 1 pompa)

Szafy sterownicza metalowe ocynkowane o wymiarach min. 1600x800x350 do
zastosowania zewnetrznego co najmniej IP65, malowana farbg proszkowa, dach
skosny, drzwi wewnetrzne, zamykana na zamek patentowy na przygotowanym
fundamencie z cokotem z blachy co najmniej 3 mm o wysokos$ci 100mm.
Wyposazenie szafy:

» na panelu szafki na drzwiach wewnetrznych, zamontowa¢ panel na ktérym
bedzie mozna odczytaé m.in. poziom lustra wody, pracy pompy, stan
wodomierza
lokalny sterownik PLC najlepiej tozsamy z istniejgcymi w szafie zbiorczej PLC
Siemens s7-1200 wraz z panelem operatorskim min 7”:
na drzwiach wewnetrznych nalezy umiesci¢ przetgcznik wigcz/wytacz,
wyposazy¢ w 16Am gniazdo 3 fazowe, gniazdo 230V,
ogrzewanie wewnetrzne z termostatem,
dla wszystkich studni w Wierzbnej rozruch jest softstart
dla studni 42 w Kalnie w Kalnie, rozruch softsart z mozliwoscig montazu
falownika studni,
zasilanie buforowe dla kazdej ze studni do podtrzymania komunikacji,
sygnat analogowy dla sondy hydrostatycznej ma by¢ sprawowany galwanicznie,
zabudowa sterownika PLC wraz z modutami rozszerzen,
zabezpieczenie toru sitowego za pomoca bezpiecznika ,
zabezpieczenie przepieciowe klasy B+C,
ukfad kontroli niesymetrii i kolejnosci faz,
kazda z szaf sterowniczych w tym szafa zbiorcza musi by¢é wyposazona w
urzgdzenie alarmowe dziatajgce na pilota.
pomiar pradu w jednej fazie — w kazdej szafie ujeciowej, wyposazy¢ w wytgczniki
kraricowe wtazéw i wytgcznik krancowy przy szafie sterownicze;j,
przewidzie¢ w sterowniku PLC kazdej studni, zaciski do podigczenia
przetwornika ci$nienia o sygnale 4-20mA i wprowadzone do sterownika PLC,
wytgcznik gtowny.
wszystkie szafy sterownicze musza by¢é wyposazone w tor sitowy
0 mocy 22kW. '

Wymagane wykonanie fundamentu pod szafe.

W szafach na ujeciach gtebinowych w Wierzbnej nalezy przewidzie¢ miejsce na
rozszycie Swiattowodéw i wyposazenie je w odpowiednie patchcordy oraz
mediaconvertry celem konwersji sygnatu $wiattowodowego do sygnatu ETERNET.

VV V VvV VVVVVVY VVVYVYVY VY
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f) Szafa na ujeciu w Kalnie musi mie¢ tagcze Wi-fi skomunikowane z SUW Kalno.

g9) Wyposazenie w sygnalizacje otwarcia drzwi szafy podtgczony do systemu monitoringu
ZWiK.

h) Podtaczenie wyposazenia studni gtebinowych i skonfigurowanie z istniejgcymi
sterownikami.

i) Praca studni gtebinowych z poziomu technologicznego SUW Kalno: nalezy przewidzie¢
zmiane oprogramowania sterownika gtéwnego w zakresie pracy studni gtebinowych.
Studnie musza by¢ sterowane z poziomu SCADA oraz
z szafy sterowniczej znajdujgcej sie na SUW Kalno. Nalezy uzupeni¢ oba te systemy w
dodatkowe informacje ze studni gtebinowych ( m.in. okno poziomu hydrostatycznego,
praca pompy, okno przeptywomierza).

2.3 Komunikacja radiowa
Wymiana radiomodeméw w Wierzbnej i Kalnie na radiomodemy cyfrowe dziatajgce w
strukturze IP zgodnie z posiadanym przez ZWiK pozwoleniem

§ 2 [realizacja umowy]

1. Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ do 30.11.2022r.
2. Wykonawca deleguje do wykonania Ustugi nastepujgce osoby:

Wykonawca gwarantuje, ze osoby te maja kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe pozwalajgce
na wykonanie Ustugi.

3. Zamawiajgcy deleguje do kontaktéw z Wykonawca oraz delegowanymi przez niego
pracownikami nastepujgce osoby:
a) Joanna Plizga — Kierownik ds. technicznych
b) Krzysztof Bob — Mistrz ZWiK

4. Miejscem wykonania Ustugi jest miejscowo$¢ ujecie wod gtebinowych w Wierzbnej, ujecie
wod gtebinowych w Kalnie oraz SUW Kalno 58-130 Zaréw.

5. Wszystkie czynno$ci w ramach wykonania Ustugi bedg wykonywane przez pracownikow
Wykonawcy. Wykonawca nie moze powierzy¢é wykonania jakiejkolwiek czynnosci
podwykonawcy.

§ 3 [obowigzki stron]

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy zgodnie z najwyzszymi standardami wynikajgcymi ze wspoétczesnej wiedzy
techniczne;.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan osob wyznaczonych do realizacji
Ustugi oraz do nadzoru nad tymi dziataniami.

3. Dostarczenie  materiatébw oraz  roboty instalacyjne bedg odbywaty sie
w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

4. Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem ustug,

o ktérych mowa w §1, w tym koszty dojazdéw pracownikéw do miejsca $wiadczenia
ustug. O
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Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt, strzec mienia zgromadzonego na terenie prac,

a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych

§ 4 [odbi6r]

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru w formie pisemne;.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é czesciowych odbioréw robot.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek nadajgcych sie do usuniecia
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia wad.

Jesli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia Zamawiajgcy
moze:

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie jesli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem,

odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz drugi jesli wady te
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru. Na dzien rozpoczecia odbioru Wykonawca dostarczy
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne w formie pisemne;.

§ 5 [wynagrodzenie]
W zamian za nalezyte wykonanie zobowigzania polegajgcego na

Wynagrodzenie netto ........c.ccceeeevvnnnnnn zt za cato$¢ zadania. Do wynagrodzenia tego
nalezy doliczy¢ podatek VAT w wysokos$Ci........................ zt, co daje tgcznie kwote
.......................... zt brutto

Wynagrodzenie ptatne przelewem w terminie 60 dni liczac od dnia otrzymania poprawnie
wystawionej faktury.

Dopuszcza sie ptatnos¢ czesciowg po dokonaniu protokolarnym czesciowych odbiordw.

§ 6 [kary umowne]

W przypadku niewykonywania przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce w wyznaczonym w umowie terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
naliczenia kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
za kazdy dzien zwioki.

W przypadku opdznienia w usuwaniu wad fizycznych z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce zaptaci on Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt netto za
kazdy dzien zwtoki.

Jezeli Zamawiajgcy popadnie w zwioke z zaptatg ktdrejkolwiek raty wynagrodzenia trwajgca
powyzej 21 dni liczac od terminu ptatnosci, zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci
0,2% wynagrodzenia okreslonego fakturg za kazdy dzien zwioki. Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do jakichkolwiek odsetek wynikajgcych z odroczenia ptatnosci.



Jezeli Wykonawca odstgpi od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,
Wykonawcy przystuguje kara umowna w wysokosci 5% wynagrodzenia.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysoko$ci 5% wynagrodzenia.

§ 7 [gwarancja]

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot zadania w ilosci 24 miesiecy
od podpisania i akceptacji protokotu odbioru koricowego.

W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia wszelkich wad,
jakie wystapig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni liczonych od dnia
ich zgtoszenia.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 14 dni roboczych.

Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, uszkodzen
mechanicznych, zdarzen losowych.

Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas
liczony od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do dnia usuniecia wady.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu
gwarangcji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

§ 8 [odstapienie od umowy]

Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od niniejszej umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli Wykonawca nie przystapi do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z umowy
w terminie 7 dni od jej zawarcia;

d) razacego naruszenia obowigzkéw gwarancyjnych albo serwisowych.

Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadku opdznien w zapfacie

ktorejkolwiek czesci wynagrodzenia spowodowanych okolicznosciami zawinionymi przez

Zamawiajgcego i trwajgcych powyzej 21 dni liczac od wyznaczanej fakturg daty terminu

ptatnosci.

§ 9 [zmiany w umowie]

Zmiany w niniejszej umowie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10 [spory sadowe]

Strony postanawiajg, ze wszelkie spory mogace w przysztosci wyniknaé na tle niniejszej umowy
bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 11 [egzemplarze i wersje umowy]

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron,
w jezykach polskim.
Integralng cze$¢ Umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJACY . WYKONAWCA



