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Na podstawie §8 ust.1 Regulaminu udzielania zaméwien publicznych ZWiK
w Zarowie Sp. z 0.0.

Zamawiajgcy: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Zarowie sp. z 0. o.

w trybie zapytania ofertowego zaprasza do ztozenia oferty cenowej na zadanie

?Zakup i dostawa przeptywomierzy do wody surowej i uzdatnionej 3szt.
SUW Kailno”

> 1 szt. przeplywomierza w wersji rozdzielnej o srednicy DN150mm, diugos¢
kabla L=40m

> 1 szt. przeplywomierza w wersji rozdzielnej o Srednicy DN200mm, diugosé
kabla L=50m

> 1 szt. przeptywomierza w wersji kompaktowej o Srednicy DN150mm,

dot. przedsiewziecia  ,Modernizacja uje¢ wéd w Kalnie i Wierzbnej wraz
z modernizacjg stacji uzdatniania wody w Kalnie, budowa wodociggu tranzytowego ze
stacji uzdatniania wody w Kalnie do sieci wodociggowej w Zarowie oraz budowa sieci
wodociggowej w ulicach Swierkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Zarowie” — Zakup i
montaz przeptywomierzy z wtgczeniem do systemu SCADA.

. Parametry przeplywomierza w wersji rozdzielnej i kompaktowej:

- wymagane odcinki proste 0XDN przed i 0XDN za gtowicg pomiarowa,

- elektroda uziemiajgca(odniesienia),

- pomiar dwukierunkowy,

- wyjscia : prgdowe 4-20 mA, impulsowe, HART, RS485(MODBUS RTU) ,

- pomiar przewodnosci medium i temperatury uzwojenia cewek,

- wyktadzina RILSAN(atest PZH) ,

- stopien ochrony przetwornika IP67,

- stopien ochrony dla gtowicy pomiarowej IP68(zestaw uszczelniajacy) ,

- przetwornik(obudowa aluminium malowana proszkowo) ,

- temperatura otoczenia -40 do +60 C,

- menu w j. polskim,

- mozliwo$¢ obstugi klawiatury(bez otwierania obudowy) - magnetic pen

- doktadnos¢ 0,5% ,

- funkcja automatycznej diagnostyki czujnika,

- wersja rozdzielna - przewody o dtugosci wg ponizszego zestawienia,

- zasilanie 230V,

- kotnierze stal k.o.

- zakres temperatury medium -5 do +70°C,

- data produkcji przeptywomierza 2023r.

Il Zestawienie przeptywomierzy:
1. Przeptywomierz DN150 dtugo$¢ przewodu w wersji rozdzielnej L= 40m, szt. 1
2. Przeptywomierz DN200 dtugos$¢ przewodu w wersji rozdzielnej L=50m , szt. 1
3. Przeptywomierz DN150 wersja kompaktowa, szt. 1
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lil. Termin dostawy: od 01.09.2023. do 15.09.2023r:

Gwarancja: 24 miesigce
Ptatnosc : przelew 60 dni.

V. ADRES DOSTAWY :

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Zarowie Sp. z o.0.
Ul. Stowianska 16

58-130 Zarow

V. Oferty nalezy skiada¢ na adres:
e Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Zarowie Sp. z 0.0.
Ul. Stowianska 16
58-130Zaréw
e lub drogg elektroniczng mail: zwikzarow@pro.onet.pl w temacie wpisac
,PRZEPLYWOMIERZE SUW KALNO"

o Oferty, ktore wptyng po wyzej wymienionym terminie nie bedg uwzgledniane.

e Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swojg
oferte.

e Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zwik.zarow.pl

e Oferty niekompletne, nieczytelne lub ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

e Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznia postepowania o udzielenie zaméwienia
na kazdym etapie, bez podania przyczyny badz prawo do zamknigcia postepowania bez
wybrania ktérejkolwiek z ofert.

e O wyborze oferty Zamawiajgcy zawiadomi Oferentdw, ktorzy ubiegali sie¢ o udzielenie
zamoéwienia drogg pisemna: listem, mailem.

VI. Kryterium wyboru
Najnizsza cena netto -100%

VIl. Termin skfadania ofert: do dnia 18.05.2023r. do godziny 15.00

VIIl. Osoba do kontaktu: Joanna Plizga tel. 74 8580610
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